
  1970-ל"תש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(תקנות התכנון והבניה 
  נוסח מלא ומעודכן

  

155  

  המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\Users\PC\Documents\MEGA\MEGAsync Uploads\ATEMP\1970בקשה להיתר תנאיו ואגרות תשל (תקנות התכנון והבניה \מלון נסיכה החלקה.doc  

וק חישוב תרומת החיז
להגדלת התסבולת לגזירה 

 ולכפיפה

                        

  : חתימת עורך החישוב הסטטי

  

  איטום בנין נגד טחב ולחות: 'ימן גס

שיפוע הקרקע שלו או כל גורם אחר בסביבה עלולים , כל אימת שגבהו היחסי של נכס  5.30
יאוטם חלקו התחתון של הבנין , לחדירת מים ורטיבות לבנין ולהתהוות טחב בחלקי הבנין לגרום

  . קרקעיים לתוכו-מי תהום וזרמי מים תת, למניעת חדירת מי גשם

  ).בוטל(  5.31

  . קירותיו החיצונים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ  5.32

  

דרי חקרקעיים ורצפות -קירות ורצפות של המרתפים והמקלטים התת, של בניןגגו   )א(  5.33
  . יאוטמו בחמרים אספלטיים, השירות למעט אלה שבקומה התחתונה

טיב החמרים המתאימים ושיטת האיטום ייקבעו בידי עורך הבקשה או האחראי   )ב(  
  .בהתאם לכללי המקצוע המקובלים, לפי הענין, לביקורת

מנוקז בדרך גרוויטציונית והנמצא במקום שעלול להיות  וקרקעי שאינ-ו מקלט תתמרתף א  5.34
יצוייד במערכת , מי גשם או דליפות מצנרת אספקת המים או מערכת ביוב, ידי מי תהום-מוצף על

  . שאיבה המסוגלת להסיר מעליו את מי ההצפה

שאינו מנוקז בדרך , יתתקהלות ציבורהקומות או בנין המשמש ל-במרתף של בנין רב  )א(  5.35
, להסקה או להפעלת מעליות, או מכונות לאיוור, משאבות מים, גרוויטציונית והמכיל קנרטורים

  .יותקן תחת רצפתו בור אטום ובו משאבות ניקוז להסרת מי ההצפה מעליו

 למשאבות הניקוז יופעלו באופן אוטומטי עם עליית פני המים במרתף לגובה העלו  )ב(  
  . לתם התקינה של הגנרטורים והמכונות האחרות שבמרתףלסכן את פעו

קיר הנמשך והעולה מעל פני גג יכוסה בנדבך ראש שמשטחו העליון יהיה משופע   )א(  5.36
  . כלפי הגג

  .נדבך ראש יהיה עשוי מחומר מגן אשר ימנע חדירת מים ורטיבות לקיר  )ב(  

בים הדרושים לקיום הוראות סעיף בנוסף לחישו, בקביעת עביו של קיר יובאו בחשבון  5.37
  :הדברים האלה, )ב(5.02

  ;שיטת הבניה ותכונות חמרי הבניה  )1(

  ; חמרי המליטה וציפוי הקיר  )2(

  . רטיבות ורעש, קור, בידודו של הקיר נגד חום  )3(

  .בניה והמליטה לבניית קיר יהיו בהתאם לתקןהחמרי   5.38

של בניני מגורים יתוכנן ויבוצע בהתאם לתקן  בידודם התרמי של אלמנטי המעטפת  )א(  5.39
י "ת, של בתי ספר וגני ילדים יתוכנן ויבוצע בהתאם לתקן ישראלי; 1חלק  - 1045י "ת, ישראלי

בידוד : 3חלק  – 1045י "ת, של בניני משרדים יתוכנן ויבוצע בהתאם לתקן ישראלי, 2חלק  - 1045
 1045י "ת, יתוכנן ויבוצע בהתאם לתקן ישראלי בניני משרדים ושל בתי חולים: תרמי של בנינים

  .בתי חולים: בידוד תרמי של בנינים – 5חלק 

גני , בתי ספר, בידודם התרמי של אלמנטי המעטפת של בנינים שאינם בניני מגורים  )ב(  
בטיח כי ההתנגדות התרמית האופיינית ייתוכנן ויבוצע כך ש, בניני משרדים או בתי חולים, ילדים

  ת שלהם תהיההמזערי

  c0מעלות  xר "מ    

  0.3   

  וטו        

בידודם התרמי של אלמנטי המעטפת של בנינים , בערבה ובעמק בית שאן, באזורים הררייםו
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